
ϕ

= = = = = =

~
I

ϕ

CONTROL DE POTENCIA

W
Wh

W h VAr A Hz

W VAr

A

CA

V

25 + SINCRONIZADOR

49

26

63

SEÑAL DE ABIERTO−CERRADO

AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN

DE  DATOS

22   0.11  0.11  0.11

  /   /   /    kV

√3   √3  √3   √3
50 VA cl 1 
50 VA cl 1

50 VA cl 5P10

W h VArh MAX

EQUIPO DE MEDIDA DE LA 

COMPAÑIA

79

27

59

81

78

64

3

1

3

3

REGULADOR

AVR/COS ϕ
Y SINCRONIZACION

REGULADOR
AVR/COS ϕ

V A

CV CA

5/5A

0.11    0.11
   /     kV

√3     √3

3

50/51

86

SEÑAL DE ABIERTO−CERRADO 

AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN

DE  DATOS

M

MOTOR 

ALTERNATIVO

49

MEDIDOR

DE

VELOCIDAD

PC

81m/M

27

59

51V

32

46

CONTROL 

DE

VELOCIDAD
PC

50/51N

86

EM

M

CONTROL

EXCITACIÓN

ALTERNADOR

PLC

40

Ex

50/51N

1

86

SEÑAL DE ABIERTO−CERRADO 

AL SISTEMA DE ADQUISICION
DE  DATOS

100/5−5−5A

15VA cl 0,2

15VA cl 5P10
3

3

M

20 kV

87TG

87G

CV

Hz

0−1,46

MW

0−1,46

MVar
Cap
0,5−1−0,5

Ind 0−2.200A 45−55Hz 0−600 V

GENERADOR

1.460 KVA, 400 V

1.048 KW

SÍNCRONO

50 Hz

3

3

3

3

3

3

3

3

2.500/5−5−5 A

30 VA cl 5P10 

30 VA cl 5P10

30 VA cl 5P10

2.500/5 A

30 VA cl 5P10

0,4   0,11    0,11
     /              KV   

3     3   3

50 VA cl 1

50 VA cl 5P10

2.500/5 A

30 VA cl 1 3

A SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

1 1 1 1

400 V

1.000/5 A

15 VA cl 5P10

1 Ω

TRANSFORMADOR 

ELEVADOR

1.600 kVA

Dyn11
20/0,4 kV

100/5−5 A

30 VA cl 5P10

30 VA cl 5P10

3

3

FLUARC SF1

400 A

20 kV
36,5 kA

89 L

400 A
20 kV

20 kV

FLUARC SF1
20 kV

400 A

36,5 kA

LÍNEA SERIE RS 232

CONTROL DE POTENCIA

3

64G

64 R90 V

48

MASTERPACT M25−N1

2.500 A

400 V

55 kA

50/51
89 PT

20 kV

PLANTA ACTUAL

PLANTA DE 

COGENERACIÓN

EM

89 L

89 PT

5,09 Ω
PROYECTO FIN DE CARRERA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE SEVILLA

PLANO Nº

PLANTA DE COGENERACIÓN PARA EMPRESA DE ADEREZO Y MANUFACTURA DE 
ACEITUNA DE MESA

ÍÑIGO REXACH BENAVIDES

FECHA: MARZO DE 2002

ESCALA: S/E
ESQUEMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL 3


