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A.3   CONFIGURACIÓN DE LAS LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 

 

 

 

 

DESDE A PARCELA LINEA POTENCIA KW 

CT 1 1.2 L1-1 85 

 2.2 L1-2 92,752 

 2.2 L1-3 92,752 

TOTAL   270,504 

    

CT 2 2.2 L2-1 127,5 

 2.2 L2-2 127,5 

 2.2 L2-3 127,5 

 2.3 L2-4 142 

 2.3 L2-5 142 

   666,5 

    

CT 3 2.3 L3-1 142 

 2.3 L3-2 142 

 3.1 L3-3 168,5 

 3.1 L3-4 168,5 

   621 

    

CT 4 3.1 L4-1 148,75 

 3.1 L4-2 148,75 

 3.1 L4-3 148,75 

 3.1 L4-4 148,75 

   595 
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DESDE A PARCELA LINEA POTENCIA KW 

CT 5 4.1 L5-1 122,5 

 4.1 L5-2 122,5 

 4.1 L5-3 122,5 

 4.1 L5-4 122,5 

   490 

    

CT 6 1.2 L6-1 85 

 2.1 L6-2 156 

 2.1 L6-3 156 

   397 

    

CT 7 2.1 L7-1 156 

 2.1 L7-2 156 

 5.1 L7-3 156 

 5.1 L7-4 156 

   624 

    

CT 8 5.1 L8-1 156 

 5.1 L8-2 156 

 6.1 L8-3 176 

 6.1 L8-4 176 

 6.1 L8-5 176 

   840 

    

CT 9 6.1 L9-1 176 

 6.1 L9-2 176 

 6.1 L9-3 176 

 7.1 L9-4 156 

 7.1 L9-5 156 

   840 

    

CT 10 7.1 L10-1 156 

 7.1 L10-2 156 

 8.1 L10-3 159,5 

 8.1 L10-4 159,5 

   631 
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DESDE A PARCELA LINEA POTENCIA KW 

CT 11 8.1 L11-1 159,5 

 8.1 L11-2 159,5 

 4.2 L11-3 178 

 4.2 L11-4 178 

   675 

    

CT 12 4.2 L12-1 178 

 4.2 L12-2 178 

 4.3 L12-3 118 

 4.3 L12-4 118 

   592 

    

CT 13 1.1 L13-1 117,266 

 9.4 L13-2 139,196 

 9.4 L13-3 139,196 

 9.1 L13-4 183,5 

 9.1 L13-5 183,5 

   762,658 

    

CT 14 9.1 L14-1 183,5 

 9.1 L14-2 183,5 

 9.2 L14-3 166 

 9.2 L14-4 166 

   699 

    

CT 15 9.2 L15-1 166 

 9.2 L15-2 166 

 9.3 L15-3 154 

 9.3 L15-4 154 

   640 

    

CT 16 9.3 L16-1 154 

 9.3 L16-2 154 

 10.1 L16-3 147,5 

 10.1 L16-4 147,5 

   603 
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DESDE A PARCELA LINEA POTENCIA KW 

CT 17 10.1 L17-1 147,5 

 10.1 L17-2 147,5 

 10.2 L17-3 143,5 

 10.2 L17-4 143,5 

 10.4 L17-5 72,53 

   654,53 

    

CT 18 10.4 L18-1 72,53 

 10.2 L18-2 143,5 

 10.2 L18-3 143,5 

 10.3 L18-4 183 

 10.3 L18-5 183 

   725,53 

    

CT 19 11.1 L19-1 186 

 11.1 L19-2 186 

 11.1 L19-3 186 

 11.1 L19-4 186 

 11.4 L19-5 58,52 

   802,52 

    

CT 20 11.2 L20-1 147 

 11.2 L20-2 147 

 11.2 L20-3 147 

 11.2 L20-4 147 

   588 

    

CT 21 11.5 L21-1 179,352 

 11.5 L21-2 179,352 

 11.5 L21-3 179,352 

 11.5 L21-4 179,352 

 11.5 L21-5 179,352 

   896,76 
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DESDE A PARCELA LINEA POTENCIA KW 

CT 22 12.1 L22-1 150,858 

 12.1 L22-2 150,858 

 12.1 L22-3 150,858 

 12.1 L22-4 150,858 

 12.1 L22-5 150,858 

   754,29 

    

CT 23 12.1 L23-1 150,858 

 12.1 L23-2 150,858 

 12.1 L23-3 150,858 

 12.1 L23-4 150,858 

 12.1 L23-5 150,858 

   754,29 

    

CT 24 12.2 L24-1 157,2525 

 12.2 L24-2 157,2525 

 12.2 L24-3 157,2525 

 12.2 L24-4 157,2525 

 12.5 L24-5 25,155 

   654,165 

    

CT 25 12.2 L25-1 157,2525 

 12.2 L25-2 157,2525 

 12.2 L25-3 157,2525 

 12.2 L25-4 157,2525 

 12.5 L25-5 25,155 

   654,165 

    

CT 26 11.3 CENTRO ABONADO 1.030,88 
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DESDE A PARCELA LINEA POTENCIA KW 

CT 27 12.3 L27-1 165,73 

 12.3 L27-2 165,73 

 12.3 L27-3 165,73 

 12.3 L27-4 165,73 

 12.3 L27-5 165,73 

 12.3 L27-6 165,73 

 12.4 L27-7 16,76 

   1.011,14 

 

 

 

 


