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ANEXO NÚMERO-4 

 
MODELO DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN  
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HORAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0:00 1795 750 318 127 128 0 0 0 0 51 536 1381
1:00 1890 1273 395 158 225 0 0 0 0 90 909 1454
2:00 1944 1198 393 157 332 0 0 0 0 133 856 1495
3:00 2088 1238 416 166 340 0 0 0 0 136 884 1606
4:00 2205 1238 430 172 357 0 0 0 0 143 884 1696
5:00 2250 1243 437 175 340 0 0 0 0 136 888 1731
6:00 2300 1320 452 181 360 0 0 0 0 144 943 1769
7:00 2430 1375 476 190 213 0 0 0 0 85 982 1869
8:00 2385 1386 471 189 102 0 0 0 0 41 990 1835
9:00 2250 1320 446 179 85 0 0 0 0 0 943 1731

10:00 2183 990 397 159 85 0 0 0 0 0 707 1679
11:00 1980 800 348 139 0 0 0 0 0 0 571 1523
12:00 1710 758 309 123 0 0 0 0 0 0 541 1315
13:00 1638 705 293 117 0 0 0 0 0 0 504 1260
14:00 1575 525 263 105 0 0 0 0 0 0 375 1212
15:00 1530 452 248 99 0 0 0 0 0 0 323 1177
16:00 1548 375 240 96 0 0 0 0 0 0 268 1191
17:00 1575 355 241 97 0 0 0 0 0 0 254 1212
18:00 1584 400 248 99 0 0 0 0 0 0 286 1218
19:00 1620 430 256 103 0 0 0 0 0 0 307 1246
20:00 1638 450 261 104 0 0 0 0 0 0 321 1260
21:00 1710 500 276 111 150 0 0 0 0 60 357 1315
22:00 1755 520 284 114 100 0 0 0 0 40 371 1350
23:00 1775 600 297 119 120 0 0 0 0 48 429 1365

 

MODELO DE DEMANDA HORARIA DE CALEFACCIÓN 

 

 

 


